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Важно:
1. Оборудование может быть опасно для жизни и отказ выполнять требования по обе-

спечению безопасности может привести к смертельным случаям и прекращению срока га-
рантийного обслуживания.

2. Внутри системы электропитания присутствуют опасные токи высокого напряжения, по-
этому инсталляцию оборудования производить при снятом вводном напряжении только 
квалифицированным персоналом с соответствующей группой допуска по электробезопас-
ности. 

3. Поскольку модули термоэлектрической системы имеют мощные вентиляторы - опасно 
работать со снятыми защитными кожухами и решетками.

4. Элементы термоэлектрической системы имеют радиаторы, которые при поддержании 
микроклимата могут иметь температуру на поверхности до 120 град. Поэтому будьте акку-
ратны при работе внутри кабинета.

5. Установка оборудования должна проводиться в соответствии с приведенными ниже 
рекомендациями.

6. Просим вас внимательно ознакомится с настоящим руководством перед начало рабо-
ты.

7. За монтаж оборудования, не входящего в комплект поставки изделия и возникающие 
при этом риски, связанные с электробезопасностью и работоспособностью установленного 
оборудования изготовитель изделия ответственности не несет.

8. Перед эксплуатацией необходимо в обязательном порядке провести пуско-наладоч-
ные работы. Выполненные работы отразить в журнале ППР. При отсутствии журнала ППР и 
отметки о выполнении пуско-наладочных работ шкаф снимается с гарантии производите-
ля.

Внимание! Шкаф спроектирован для размещения на в макроклиматических районах с 
умеренным климатом с категорией размещения У1 и У2 по ГОСТ 15150 - для эксплуатации 
на открытом воздухе вне помещений либо под навесом или помещениях, где колебания  
температуры и влажности не отличаются от колебаний температуры на открытом возду-
хе и имеется свободный доступ наружного воздуха и скорость обмена воздуха превышает 
5000м3/ч. При размещении шкафа в условиях, отличных от указанных стабильная работа 
климатической установки не гарантируется и гарантийных обязательств изготовитель не 
несет. 
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1. Назначение
Климатический шкаф разработан для установки аккумуляторных батарей с целью 

бесперебойного энергоснабжения потребителей расположенных вне аппаратных базовых 
станций, серверных, зданий и сооружений.

Конструкция климатического шкафа позволяет использовать климатическую установку, 
которая обеспечит функционирование аккумуляторных батарей в экстремальных условиях. 
Это экономичное решение имеет уникальный дизайн, который имеет ряд преимуществ по 
сравнению с аналогичными изделиями других производителей. Удобный монтаж и техническое 
обслуживание с возможностью наращивания конструкции, путем установки друг на друга.  

Информация о данном руководстве
Этот документ содержит сведения о климатическом шкафе ST-OU-88-AKB2-P, которые 

потребуются для установки оборудования, его ввода в эксплуатацию и последующего технического 
обслуживании. Руководство содержит описание технических характеристик климатического 
шкафа ST-OU-88-AKB2-P, компоновочные чертежи и схемы. Дополнительно изучите сведения, 
включенные в комплект поставляемой вместе с оборудованием документации.

2. Состав системы
2.1 Климатический шкаф
Корпус шкафа ST-OU-88-AKB2-P изготовлен из  листовой стали с гальваническим покрытием, 

окрашенный полиэфирной порошковой краской для наивысшей защиты от  внешних воздействий. 
Представляет собой базовый конструктив для последующей сборки. Защита оборудования 
от  пыли и влаги соответствует стандарту IP55. Отверстия для подвода кабелей находятся в 
задней части шкафа с левой, либо правой стороны. Антивандальная защита, обеспечивается 
2-х точечным дверным замком и специальной конструкцией шкафа, которая не  позволит 
разобрать шкаф ST-OU-88-AKB2-P при закрытой двери. Дверь навешивается на петли с правой 
стороны. Максимальный угол открытия двери 120°. Система регулирования теплообмена 
всегда устанавливается в дверь. Возможно комбинирование  размеров ST-OU-88-AKB2-P. 
Шкаф имеет дополнительную съемную крышу для защиты от  солнца, осадков и скрытия 
монтажных проушин.

Внимание! Съемная крышка и цоколь поставляются отдельно от шкафа по отдельной заявке.
Габаритные размеры и масса шкафа: Ш 806 мм, В 1259 мм, Г 1034 мм (общая масса кабинета 

190 кг)

Рисунок №1 Габаритные размеры кабинета
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2.2 Общий вид кабинета

Стены шкафа ST-OU-88-AKB2-P изнутри оснащены теплоизолирующим материалом. 

Теплоизоляция помогает обеспечивать необходимый для работы оборудования 

температурный режим в особо жарких или холодных условиях.

Рисунок №2 Общий вид шкафа ST-OU-88-АКВ2-P
2.3 Заземление
Шкаф ST-OU-88-AKB2-P с тыльной стороны имеет бобышку заземления которая располагается 
на задней стенке шкафа внутри кабельного отсека. Для подключения к шкафу местного 
заземлителя с целью обеспечения заземления шкафа и требований по электробезопасности.

Рисунок №3 Расположение бобышки заземления
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2.4 Распределительная панель

Рисунок №4 Распределительная панель

Рисунок 5 Структурная схема подключения электропитания

Рисунок №5 Структурная схема подключения электропитания

Состав распределительной панели указан в Таблице №1.

Таблица №1 Состав Расределительного устройства

Поз. значение Наименование Кол-во (шт.)

QF1 Выключатель автоматический 1P 16A (C) 6 kA 1

QF2,QF3 Выключатель автоматический 1P 2A (C) 6 kA 2

Для защиты системы микроклимата и мониторинга от токов короткого замыкания внутри 
шкафа предусмотрены защитные автоматические выключатели
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2.5 Лампа для освещения объема (в схеме EL1)
Освещение объема обеспечивается  светодиодной лампой. Что обеспечивает ведение 
монтажных работ и замену оборудования в  темное время суток.

Рисунок №6 Лампа для освещения объема

Рисунок 7 Внешний вид термоэлектрической системы

2.6 Система климат - контроля и мониторинга
2.6.1 Термоэлектрическая система для ST-OU-88-AKB2-Р
Климатический шкаф ST-OU-88-AKB2-P закрытого типа, оборудованный полупроводниковой 
термоэлектрической сборкой, является замкнутой системой, не  позволяющей воздуху 
проникать внутрь шкафа. Данная система позволяет обеспечить требуемый диапазон 
температур внутри шкафа и необходимую чистосту для установленного внутри оборудования.

Рисунок №7 Модуль Battery Monitor



8

Таблица 2 – Характеристики охлаждающего устройства

Холодопроизводительность max 350 Вт

Хлодопроизводительность nom 240 Вт

Электрическая мощность 450 Вт

Рабочее напряжение 40-65 Vdc

8 А 8 А

Внимание! Перед эксплуатацией шкафа необходимо проверить функционирования 
термоэлектрической системы следующим образом: перевести регулятор 
термостата обогрева (имеет отметку красного цвета) в положение, соответствующее 
температуре выше температуры окружающей среды, система термостабилизации 
включится в режим нагрева, затем вернуть термостат в исходное положение. Затем 
перевести термостат охлаждения (имеет отметку синего цвета) ниже окружающей 
среды, система термостабилизации включится в режим охлаждения затем вернуть 
термостат в исходное положение. По окончанию проверки необходимо проверить 
выставленный диапазон рабочих температур. Термостат нагрева на значение 
+5...+70С, термостат охлаждения на значение +28...+300С.

2.6.2 Формирователь интерфейсов типа «Сухой контакт» для мониторинга за состоянием 
шкафа.
Назначение: преобразование сигналов с различных датчиков системы мониторинга в 
сигналы типа «Сухой контакт».
Электропитание:							                48V DC;
количество входов:							       10;
количество выходов:							       10;
возможность мониторинга: 
– затопления;
– удара (вибрации);
– пожарных датчиков;
– открытия двери;
– критические температуры отсека АКБ.
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Рисунок 8 Внешний вид Формирователя интерфейсов

Подключение заказчиком к формирователю интерфейсов для мониторинга за шкафом 
производится согласно таблицы подключений и рисунка с нумерацией клемм (рисунок 10):

Рисунок 9 Таблица подключений к формирователю интерфейсов

Подключение формирователя интерфейсов ЭНЕРГОМЕРА F1-10
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Рисунок 10 Нумерация выводных клемм.

Рисунок 11  Датчик удара

Рисунок 12 – Датчик дыма

При наличии подключенных проводников к выводным клеммам заказчик подключается 
параллельно существующим подключениям, при этом сохранив все имеющиеся 
подключения.

2.7 Датчики системы мониторинга
2.7.1 Датчик удара (в схеме BK2)
Построен на базе принципа магнитного резонанса. Расположен внутри формирователя 

интерфейсов и сигнализирует о механическом воздействии на шкаф. Чувствительность 
датчика настраивается при помощи регулировочных винтов. Для проверки чувствительности 
необходимо ударить по шкафу неметаллическим предметом для исключения повреждения 
защитного покрытия шкафа, при этом срабатывание датчика будет отображаться свечением 
красного либо зеленого светодиодов.

2.7.2 Датчик дыма (в схеме BK1, BK4)
Принцип действия датчика основан на контроле отраженного от частиц дыма инфракрас-
ного излучения, сигнализирующее о задымлении внутри шкафа и позволяющее предотвра-
тить возгорание. Для предотвращения ложного срабатывания шкаф имеет 2 датчика дыма 
с последовательним включением. Питание датчика происходит от формирователя интер-
фейсов FI-10.
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2.8.3 Датчик критичных температур (в схеме КК3, КК4) 

Рисунок 13 – Датчик критичных температур 

Рисунок 14  Датчик открытия двери

        В кабинете находятся два комплекта термостатов, один комплект, рассположенный на 
правой внутренней стенке шкафа, регулирует работу термоэлектрической системы. Второй 
комплект находится на левой внутренней стене шкафа, он отслеживает изменение критичных 
температур и в случае превышения критического порога подает сигнал аварии (значения 
критических температур устанавливает заказчик).
             2.8.4 Датчик открытия двери (в схеме SA1, SA2)
    В шкафу установлен охранный магнитоконтактный датчик ИО 102-26 исп.00, 
предназначенный для сигнализации при открывании или смещении с выдачей сигнала 
тревоги на приемно-контрольные приборы.

 Технические характеристики ИО 102-26 исп.00:
 Выходное электрическое сопротивление извещателя, не менее 	200 кОм;
при замкнутых контактах 					                         0,5 Ом;
рабочий диапазон значений силы постоянного или 
переменного тока						      0,1 – 250 мА;
рабочий диапазон напряжений					     10 – 72 В.
максимальное расстояние между магнитом и датчиком, при котором контакты геркона 

гарантировано замкнуты (при максимальном взаимном смещении по осям симметрии не 
более 10 мм); 40 мм;

минимальное расстояние между магнитом и датчиком, при котором контакты геркона 
гарантированно разомкнуты (при максимальном взаимном смещении по осям симметрии 
не более 10 мм). 60 мм;

диапазон температур 					     от -50 до +50°C;
наработка на отказ не менее 				    200 000 часов.
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2.8.5 Датчик затопления (в схеме SL1)
Датчик сообщает о просачивании воды внутрь шкафа и ее скапливании на дне. Датчик 

реагирует на воду, может использоваться в помещениях с любым типом пола. При наличии 
воды датчик выдает сигнал аварии посредством формирователя интерфейсов типа «сухой 
контакт». После осушения контактов устройство автоматически возвращается в состояния 
наблюдения (нормальное состояние).

Рисунок 15 – Датчик затопления

2.8. Схема электрическая шкафа
Электрическая схема шкафа и перечень установленного электрооборудования заводом-

изготовителем приведены в таблице 3 и на рисунке 16. Способ подачи вводного питания в 
шкаф указан в разделе 5 «Эксплуатация».
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Рисунок 16 - Схема электрическая шкафа
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Таблица 3 Перечень установленного электрооборудования.

          2.9 Система пожаротушения
     Кабинет оснащён устройством пожаротушения марки «BONPET» представляющим 
собой герметичную стеклянную ампулу, выполненную из травмобезопасного стекла и 
заполненную специальной жидкостью. При пожаре, по мере возрастания температуры, в 
ампуле с жидкостью начинается реакция. В результате, внутри ампулы возрастает давление. 
Когда температура жидкости достигает 90°С, ампула разрушается и распыляет содержимое 
над очагом пожара. При этом часть жидкости переходит в газообразную фазу.           
        Огнетушащая жидкость воздействует на зону горения комбинированным способом – 
создается охлаждающий эффект и вытесняется кислород из очага пожара. На потушенной 
поверхности образуется тонкий слой пленки, который препятствует повторному возгоранию.        
      Данная пленка легко удаляется при помощи влажной тряпки, но даже если этого не 
сделать она полностью разлагается через 24 часа.
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Рисунок №17 Устройство пожаротушения BONPET

Рисунок №18 Место для установки устройства пожаротушения

Примечание: при применении устройства пожаротушения BONPET необходимо 
руководствоваться документом Академией ГПС МЧС России «Рекомендации по применению 
и эксплуатации устройства пожаротушения BONPET».

С целью сохранности устройства пожаротушения «BONPET» поставляется в заводской 
упаковке и перед эксплуатацией шкафа устройство пожаротушения необходимо установить 
в шкафу. Для установки устройства пожаротушения предусмотрено специальное место, 
показанное на рисунке:

3 Дополнительные элементы
3.1 Модуль Battery Monitor
Модуль Battery Monitor предназначен для контроля за состоянием АКБ. 

Рисунок 19 – Модуль Battery Monitor
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Модуль Battery Monitor основан на измерении симметрии заряда АКБ – это способ контроля 
аккумуляторов, предназначенный для автоматического обнаружения аккумуляторных 
блоков, разбалансированных в результате выхода из строя аккумуляторных элементов. 
Контроль симметрии аккумуляторной линейки можно осуществлять тремя различными 
способами:

– измерение по блокам;
- измеряется каждый аккумуляторный блок;
– измерение в средней точке;
- измерение проводится из середины аккумуляторной линейки до одного из ее краев;
– двойное измерение в средней точке;
- измерение проводится из середины аккумуляторной линейки до обоих ее краев.
Внимание! Более подробное описание принципа работы и схемы подключения модуля 

Battery Monitor описаны в сопроводительной документации к ЭПУ «Flatpack2».
3.2 Модуль I/O Monitor

3.3 Кабельные вводы
Шкаф оснащен кабельными вводами (пыле, влагозащитные), позволяющими подводить 

провода и кабели сечением от 9 до 25 мм2. Кабельные вводы расположены на задней ча-
сти корпуса и закрыты съемными защитными кожухами. Съемные кожухи обеспечивают 
защиту прокладываемых кабелей. Для демонтажа кожухов необходимо открутить болты с 
головкой под специальный  эксцентриковый ключ входящий в комплект поставки. Имеется 
возможность перестановки кабельных вводов на противоположную сторону задней стенки 
кабинета.

Количество вводов							       8;
сальников PG 21								       6 шт;
диаметр подводимого кабеля					                 9-19 мм;
сальников PG 29								       2 шт; 
диаметр подводимого кабеля 					               20-25 мм.

Рисунок 20 Модуль I/O Monitor
I/O Monitor - модуль расширения контролера ЭПУ для подключения внешних аварийных 

датчиков с целью организации полноценной системы мониторинга.
Внимание! Более подробное описание принципа работы и схемы подключения 

модуля y I/O Monitor описаны в сопроводительной документации к ЭПУ «Flatpack2».
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Рисунок №21 Кабельные вводы

4 Установка шкафа ST-OU-88-AKB2-P
4.1 Меры безопасности
В ходе установки и последующей работы со шкафом ST-OU-88-AKB2-Р соблюдайте эти 

меры безопасности.
Общие меры безопасности
Осторожно: Несмотря на защищенную конструкцию и другие меры предосторожности, 

продукт может получить повреждения, неисправно функционировать или не выработать 
свой ресурс в случае небрежного обращения при транспортировке, установке или обслу-
живании.

Осторожно: В целях безопасности, ввод в действие и конфигурирование оборудования 
должно производится только квалифицированным и обученным персоналом (в противном 
случае гарантия производителя становится недействительной).

Внимательно прочитайте Руководство пользователя перед установкой и использованием 
оборудования, выполняйте все действия в соответствии с инструкциями.

Внимание: Сохранение характеристик электромагнитной защиты оборудования после 
установки возлагается на пользователя. В том  случае, если пользователь следовал всем 
указаниям по установке системы, ее электромагнитные характеристики остаются неизмен-
ными.

Предупреждение: Открытое оборудование может быть источником высокого напряже-
ния — даже если система электроснабжения переменного тока отключена. Высокое напря-
жение может сохраняться в конденсаторах большей емкости.

Меры безопасности в ходе установки
Осторожно: Перед установкой электрооборудования, всегда отключайте внешние и вну-

тренние источники переменного тока, а также предохранители нагрузки/ выключатели.
Предупреждение: В целях безопасности (из-за высокого напряжения тока утечки) всегда 

присоединяйте заземляющий провод сети переменного тока перед подключением к прово-
дам сети переменного тока.

Предупреждение: Аккумуляторные батареи – источник повышенной опасности. Во из-
бежание короткого замыкания электросети не кладите металлические инструменты и пред-
меты – неизолированные инструменты, кольца, часы и т.п. – рядом с клеммами батарей. 

Предупреждение: В ходе установки используйте инструменты с электроизоляцией.
4.2 Подготовка места установки
4.2.1 Требования к месту установки
Требования к свободному пространству:
– 250 мм справа от  шкафа ST-OU-88-AKB2-Р – для открытой двери (на угол 120°);
– 1250 мм перед шкафом ST-OU-88-AKB2-Р (для открывания двери);



18

Рисунок 22 Габаритный чертёж цоколя

– С других сторон рекомендуется иметь 300 мм свободного пространства;
Внимание! Шкаф спроектирован для размещения на в макроклиматических районах с умерен-

ным климатом с категорией размещения У1 и У2 по ГОСТ 15150 - для эксплуатации на открытом 
воздухе вне помещений либо под навесом или помещениях, где колебания  температуры и влаж-
ности не отличаются от колебаний температуры на открытом воздухе и имеется свободный доступ 
наружного воздуха и скорость обмена воздуха превышает 5000м3/ч. При размещении шкафа в 
условиях, отличных от указанных стабильная работа климатической установки не гарантируется и 
гарантийных обязательств изготовитель не несет. 

Внимание! Поверхность на которую устанавливается шкаф должна быть ровной и иметь 
твердое основание (бетонное покрытие толщиной не менее 100 мм), позволяющее гаран-
тированно закрепить кабинет во избежание его опрокидывания. 

Кабинет устанавливается на цоколь, который приобретается отдельно.
Цоколь крепится анкерными болтами с диаметром 12 мм и длинной 100 мм.
4.2.2 Распаковка
При  извлечении  ST-OU-88-AKB2-Р шкафа из упаковки, убедитесь в наличии всего поставленного 

оборудования (в соответствии с перечнем). Проверьте шкаф ST-OU-88-AKB2-P на наличие физиче-
ских повреждений.

4.2.3 Необходимые инструменты и оборудование
В ходе установки используйте инструменты с изоляцией. Для безопасной установки потребуются:
1. набор гаечных ключей;
2. фигурная отвертка;
3. стандартные инструменты для электромонтажных работ.
Внимание! Указанный перечень в комплект поставки не входит.
4.3 Монтажные работы
4.3.1 Установка кабинета
Демонтируйте защитные кожуха кабельных каналов (справа и слева). Защитные кожуха демон-

тируются путём откручивания винтов с головкой для эксцентрикового ключа (ключ поставляется в 
комплекте со шкафом), винты расположены в верхней и нижней части кожуха.

Для установки Кабинета необходимы цоколь (A-C-OU-150) и крыша (A-K-OU), которые не входят 
в базовую поставку и приобретаются отдельно.

В предварительно подготовленной поверхности проделайте 4 отверстия в соответствии с раз-
меткой (рисунок 22). Убедитесь в том, что поверхность в месте установки горизонтальна. Допусти-
мая неплоскость поверхности на которую устанавливается шкаф 5 мм. При  помощи болтов М12 и 
пружинных шайб установите и закрепите цоколь на поверхности (болты и пружинные шайбы для 
монтажа цоколя не входят в комплект поставки).
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Рисунок 23  Место нахождения транспортных проушин

Для обеспечения жёсткости соединения шкафа с цоколем после установки шкафа на 
цоколь сдвиньте шкаф максимально вперед до выравнивания отгибов на кабельном 
отсеке и цоколе, установите специальные фиксаторы, которые входят в комплект поставки 
цоколя и зафиксируйте при помощи винтов, входящих в комплект поставки. Фиксаторы 
устанавливаются с левой и правой стороны, в районе кабельных каналов.

Для обеспечения жёсткости соединения шкафа с цоколем после установки шкафа на 
цоколь сдвиньте шкаф максимально вперед до выравнивания отгибов на кабельном 
отсеке и цоколе, установите специальные фиксаторы, которые входят в комплект поставки 
цоколя и зафиксируйте при помощи винтов, входящих в комплект поставки. Фиксаторы 
устанавливаются с левой и правой стороны, в районе кабельных каналов.

Рисунок 24  Место установки фиксаторов

Установите крышу на шкаф и зафиксируйте её 2 винтами М6 сзади и 4 винтами М6 спереди 
(винты с потайной головкой).
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Рисунок 26 Чертёж соединительной планки

Также возможна установка шкафа для АКБ совместно со шкафом для активного 
оборудования на один цоколь. Для этого:
1. Установите шкаф для АКБ (ST-OU-88-AKB(2)(-P)) на цоколь;
2. Установите шкаф для активного оборудования (ST-OU-88-20(-K)) поверх шкафа для АКБ. 
Для обеспечения жёсткости соединения шкафов установите специальные соединительные 
планки, входящие в комплект поставки.
 *Соединительные планки устанавливаются, при помощи 8 винтов М6 (винты с потайной 
головкой), в передней и задней частях шкафа.

Рисунок 25  Шкаф в сборе с цоколем и крышей
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* Одна из соединительных планок должна быть предварительно установлена сзади на од-
ном из монтируемых шкафов.

5 Эксплуатация
5.1 Подключение, подготовка к эксплуатации и проверка функционирования оборудова-
ния.
После завершения работ по установке шкафа согласно п.4 необходимо произвести под-
ключение шкафа к системе электопитания и системе мониторинга расплагающихся в си-
стемном шкафу и провести пуско-наладочные работы.
Выполнение подключения к системе электропитания производится согласно электриче-
ской схемы прилагающейся к документам ТО и Э (*возможные шкафы для активного обо-
рудования ST-OU-88-20, ST-OU-88-20-K, ST-OU-88-13).
Порядок подключения:
1. Произвести подключение соблюдая полярность клемной колодки XT1 клемма 3 «+», 
клемма 4 «-» расположенной в шкафу ST-OU-88-AKB2-P, кабелем ПВС 2х2,5мм2 (водит в 
комплект соединительных кабелей в отдельной поставке). Проводник коричневого цвета 
подключить к распределительной колодке XT4 «+» и клемме XT1 3 «+».
Проводник синего цвета подключить к общей шине «-» приоритетной нагрузки и к клемме 
XT1 4 «-».

Рисунок 27 Схема подключения шкафа ST-OU-AKB2-P к ST-OU-88-20 (ST-OU-88-20-К)
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Рисунок 28  Схемы подключения Battery monitor и АКБ

3. Подключить пачкорд RG 45 входящий в комплект соединительных кабелей к разъему 
на блоке I/O monitor и к разьему находящимся на системе электропитания (FP2).

 

Рисунок 29  Подключение I /O monitor к системе электропитания FP2

Проверить подключение модулей I /O monitor и Battery monitor и наличие заглушки на 
модуле Battery monitor

Рисунок 30 Заглушка, установленная в модуле Battery monitor

4. Подключение формирователя интерфейсов 

2. Подключение Battery monitor и АКБ возможно по двум схемам:
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Рисунок 31  Формирователь интерфейсов.

При наличии подключенных проводников к выводным клеммам заказчик подключается 
параллельно существующим подключениям, при этом сохранив все имеющиеся 
подключения. Подключение к клеммам выполнить согласно раздела 2.6.2.

3. Проложить кабели АКБ от системы электропитания FP2. Произвести подключение 
кабелей АКБ к разъемам на системе электропитания 

Рисунок 32  Место подключения кабелей АКБ

4.Обеспечив энергоснабжение шкафа необходимо проверить функционирование осве-
щения шкафа и термоэлектрической системы. Проверка функционирования термоэлек-
трической системы производится следующим образом: перевести регулятор термостата 
обогрева (имеет отметку красного цвета) в положение, соответствующее температуре выше 
температуры окружающей среды, система термостабилизации включится в режим нагре-
ва. Затем перевести термостат охлаждения (имеет отметку синего цвета) ниже окружаю-
щей среды, система термостабилизации включится в режим охлаждения. По окончанию 
проверки необходимо проверить выставленный диапазон рабочих температур. Термостат 
нагрева на значение +5...+7 °С, термостат охлаждения на значение +28...+30 °С.
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Рисунок 33 Регуляторы термостатов охлаждения и обогрева

5. Проверить работоспособность датчиков
Проверить правильность работы датчика затопления (SL1), перемкнув контакты на его 

плате; при помощи мультиметра проверить наличие разомкнутой цепи между контактами 
ХТ16:1 и ХТ16:2 формирователя интерфейсов FI-10 и замкнутой цепи после размыкания 
контактов датчика.

Проверить работоспособность датчиков открытия дверей (SA1, SA2) поднеся магниты к 
датчику, при помощи мультиметра проверить наличие замкнутой цепи между контактами 
ХТ17:1 и ХТ17:2 формирователя интерфейсов FI-10 и наличие разомкнутой цепи после сня-
тия магнита

Проверить работоспособность пожарного извещателя (ВК1) согласно прилагаемого к 
нему паспорту. При имитации пожара формирователь интерфейсов FI-10 должен разом-
кнуть контакты XT18, а также автоматически отключить вводной выключатель, при этом 
ЭПУ Flatpack2 должна просигнализировать об аварии сети и встроенным реле разомкнуть 
контакты XT27:1 и XT27:2 формирователя интерфейсов FI-10. Проверить состояние контак-
тов при помощи мультиметра

Настроить чувствительность датчика удара (BK3) на срабатывание от ударов с силой 
50…100 Н и проверить его работоспособность путем проверки мультиметром контактов 
ХТ21:1 и ХТ21:2 формирователя интерфейсов FI-10 (при ударах контакт между ними дол-
жен размыкаться).

Для проверки работоспособности датчика открытия двери SA1 подключить мультиметр 
к проводам датчика. При закрытой двери мультиметр покажет что цепь замкнута. При от-
крытой - что цепь разомкнута.

6. Проверить наличие напряжения на кабелях АКБ.
Внести в обязательном порядке результаты проведения пуско-наладочных работ отраз-

ить в журнале ППР. При отсутствии журнала ППР и отметки о выполнении пуско-наладочных 
работ с указанием заводских номеров шкаф снимается с гарантии производителя.

Внимание! Все работы связанные с электрооборудованием проводить только при отклю-
ченном электропитании и квалифицированным персоналом имеющим соответствующую 
группу допуска по электробезопасности.
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5.2 Регламентные работы и обслуживание.
5.2.1 Сроки проведения регламентных работ

Таблица 4  Сроки проведения регламентных работ

Таблица №6 Сроки проведения регламентных работ

№ 
п/п

Наименование 
оборудования Элемент

Условия 

эксплуатации*
Периодичность Действие Примечание

1
Система

 термостаби-
лизации

Вентиляторы наружные Легкие
1 раз в 48 
месяцев

Замена
Только 

оригинальные 
комплектующие

Средние
1 раз в 30 
месяцев

Тяжелые
1 раз в 18 
месяцев

Вентиляторы 
внутренние

Любые
1 раз в 48 
месяцев

Замена
Только 

оригинальные 
комплектующие

Радиатор

Легкие
1 раз в 24 

месяца
Продувка сжатым 

воздухомСредние
1 раз в 12 
месяцев

Тяжелые 1 раз в 3 месяца

Контакты Любые
1 раз в 3 
месяца

Подтяжка
Отверткой с 

изолированной 
ручкой

Термостаты Любые
1 раз в 3 
месяца

Проверка 
соответствия 

установленных 
значений

Визуально

2 Двери кабинета Замки и петли

Легкие
1 раз в 24 

месяца

Продувка 
сжатым

 воздухом,смазка

Для смазки 

применять 

адгезийную 

смазку-спрей

Средние
1 раз в 12 
месяцев

Тяжелые
1 раз в 18 
месяцев

Тяжелые 1 раз в 3 месяца

3
Автоматы 

распределения 
нагрузки 48В DC

Контакты Любые 1 раз в 3 месяца Подтяжка
Отверткой с 

изолированной 
ручкой

Примечание:

Таблица 5 – Условия эксплуатации

Условия 
эксплуатации

Температура Влажность Влажность

Легкие -40 …+40 До 80% Крыши домов, периферия

Средние -50 …+50 До 90% Автостоянки, городские дороги

Тяжелые -60 …+55 До 100% Автомагистрали, производство 
с высоким уровнем 
загрязнения окружающей 
среды
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5.2.2 Порядок выполнения регламентных работ
5.2.2.1 Замена внешних вентиляторов системы термостабилизации 
1. Отключить автомат QF1.
2. Отключить кабель от системы термостабилизации.
3. Выкрутить 6 винтов М6х16.
4. Снять систему термостабилизации.
5. Демонтировать вентиляторы на внешней стороне системы.
6. Установку новых вентиляторов произвести в обратной последовательности.

5.2.2.2 Замена внутренних вентиляторов системы термостабилизации 
1. Отключить автомат QF1.
2. Демонтировать вентиляторы на внутренней стороне системы.
3. Установку новых вентиляторов произвести в обратной последовательности.

5.2.2.3 Продувка сжатым воздухом радиатора системы термостабилизации 
1. Отключить автомат QF1.
2. Отключить кабель от системы термостабилизации.
3. Выкрутить 6 винтов М6х16.
4. Снять систему термостабилизации.
5. Продуть сжатым воздухом радиатор и вентиляторы системы.
6. Установку системы термостабилизации произвести в обратной последовательности.

5.2.2.4 Замена датчика дыма
1. Повернуть датчик против часовой стрелки и снять.
2. Установку нового датчика произвести поворачиванием по часовой стрелке.
Внимание:
При несоблюдении рекомендованных регламентных работ в установленные сро-

ки производитель не несет ответственность за функционирование оборудования и 
безопасность и шкаф снимается с гарантии изготовителя.
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6 Приложение

6.1 Общая схема подключения 
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6.2 Перечень аппаратов
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Предприятие-изготовитель:
ЗАО «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 415,
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90,
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27 
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
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