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1. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коммутационно-измерительный пункт «ЭНЕРГОМЕРА»

КИП___-____-___-УХЛ1_____, ТУ 4318-013-22136119-2002,
заводской № ____________________ 

упакован на ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» согласно 
требованиям, предусмотренным технической документацией

Упаковку произвел____________________________
    (подпись)

________________________________________
            (число, месяц, год)

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коммутационно-измерительный пункт «ЭНЕРГОМЕРА»
КИП___-____-___-УХЛ1_____, ТУ 4318-013-22136119-2002,
заводской № ____________________ 

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями 
государственных стандартов, действующей документации и признан 
годным для эксплуатации,

Начальник ОТК

М.П. ___________________________________ 
                             (личная подпись)  (расшифровка подписи)

                       ___________
                             (год, число, месяц)



4 . Гарантии изГотоВлениЯ

 4.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие  изделия 
требованиям   технических условий при соблюдении потребителем 
условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

 4.2 Гарантийный срок эксплуатации   изделия, поставляемой в пределах 
Российской Федерации, устанавливается 2,5 года со дня ввода изделия 
в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня передачи (отгрузки) изделия 
потребителю, при условии хранения изделия у потребителя в упаковке 
предприятия-изготовителя, в условиях, указанных в разделе  
8 руководства по эксплуатации РМЕА.656121.403 РЭ.

 4.3 Гарантийный срок эксплуатации изделия, поставляемого за 
пределы Российской Федерации (на экспорт), устанавливается 2,5 года 
со дня ввода изделия в эксплуатацию,  но не более 3 лет с момента 
проследования изделия через  государственную границу  Российской 
Федерации, при условии хранения изделия в упаковке предприятия- 
изготовителя, в условиях, указанных в разделе 8 руководства по 
эксплуатации РМЕА.656121.403 РЭ.

3. КомплеКтноСть

Таблица 1

№ Обозначение

РМЕА.656121.403
(ТУ 4318-013-22136119-2002)

РМЕА.656121.403

РМЕА.656121.403РЭ

Ключ, шт.

Упаковка, шт.

Этикетка, экз.

Обозначение

Коммутационно-
измерительный пункт 
«ЭНЕРГОМЕРА» типа 
КИП,.., шт.

Коммутационно-
измерительный пункт 
«ЭНЕРГОМЕРА» типа КИП

Руководство  
по эксплуатации, экз.

Кол.

1

1

1

2

3

4

5

Примечание

Примечание

1 экз. на
50 изделий



4.4 Гарантийный и послегарантийный (по отдельному договору) 
ремонт изделия осуществляет изготовитель:
   
 ЗАО  «Электротехнические заводы «Энергомера»
 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415  
 тел/факс: (8652) 56-66-90 

 
Таблица 2. Учет сроков, условий хранения и эксплуатации

Дата

приемки на 
хранение

ввода в 
эксплуа-
тацию

Условия хранения Вид хранения Примечание

ЗАО «Энергомера»
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